Zakacznik nr 1

Wykaz urzadzen podlegajacych przegladom okresowym.

Czestotliwosé
przegladu w
L.p Nazwa urzadzenia llos¢ sztuk |okresie 2 lata.
1 |Centrala nawiewna VS 40 L 4 4
2 |Centrala nawiewna VS 40 R 2 4
3 |Centralanawiewna VS 21 R 1 4
4 | Centralawywiewna VS 40 LG 3 4
5 |Centrala wywiewna VS 40 RG 3 4
6 |CentralawywiewnaVsS 21 LG 1 4
7 |Centralawywiewna VS 21 SLCR 1 4
8 |Centrala nawiewna VS 21 R-PHC/SS 1 4
11 | Klimatyzator $cienny. 15 2
12 |Nawilzacz 15 2 4
13 | Nawilzacz 30 4 4
Agregat wody lodowej CHA/K 172 604-P-
14 | SI+PS, MOC CHLODNICZA 172 Kw 2 2

Zakres obowigzkow statej i regularnej opieki konserwacyjnej:

1. Podejmowanie dziatan interwencyjnych na wezwanie Zleceniodawcy w celu
podjecia awarii w ciggu 24 godzin.

2. Statg opieke serwisowa ,co zmniejsza ryzyko ich awarii oraz przedtuza ich
zywotnosc.

3.0bnizenie kosztow eksploatacji dzieki statemu nadzorowi urzadzen i instalacji.
4.Zaprogramowanie paneli sterujgcych w cyklu codziennym i tygodniowym wg
zalecen uzytkownika.

5.Biezgce szkolenie osob uprawnionych do obstugi paneli sterujgcych( w
zaleznosci od potrzeb) oraz udzielenie porad telefonicznych.

6.Biezgce prace konserwacyjne .
7.Catoroczny i ciggty monitoring poprawnosci dziatania urzgdzen,ze szczegélnym
uwzglednieniem zimy.




8.Poinformowanie uzytkownika o stanie urzgdzen i wystawienie karty (protokotu) z
przeprowadzonego przegladu.
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Budynek B 2 serwerownia
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Chirurgia urazowa

Rozdzielnie elektryczne

Tomograf komputerowy

Przychodnia Nr.1

Chirurgia ogdlna
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Sporzadzit:

Janusz Hadzinski

(podpis/piecze¢ Wykonawcy)



